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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время нефтяной район Красноярского края - один из 
крупнейших в стране. Ближайшие годы развитие комплекса будет 
характеризоваться модернизацией и развитием электроэнергетической 
базы, усложнением конфигурации сетей электроснабжения, ростом 
удельных мощностей электроприёмников и электрических нагрузок 
нефтепромысловых объектов. 
Это обусловлено тем, что в промышленную сферу вовлекается 
большое число месторождений, что приводит к перераспределению 
удельного расхода электрической энергии на технологические процессы 
при добыче нефти. 
Рассматриваемый район электрических сетей характеризуется 
значительным динамизмом развития: вводятся в эксплуатацию новые 
месторождения, кусты, скважины. В связи с этим увеличивается нагрузка на 
линии напряжением 6-10 кВ, но конфигурация схемы сети 110/35 кВ 
остаётся неизменной. 
В результате эксплуатации электротехнического оборудования 
месторождений и ввода в эксплуатацию новых месторождений возникает 
необходимость в исследовании режимов существующих сетей в условиях 
высокой динамичности роста, многообразия и изменчивости 
технологических средств и методов добычи нефти. 
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Успешное развитие электроэнергетической базы 
нефтегазодобывающего комплекса Красноярского края связано с решением 
многочисленных задач проектирования, строительства и обеспечения 
усовершенствованным оборудованием нефтепромысловой 
электроэнергетики в специфических условиях этого района в совокупности 
с другими многочисленными вопросами обустройства месторождений. 
Целью данной работы является изучение энергетики и 
энергопотребления оборудования нефтяной промышленности, изучение 
программного комплекса Rastrwin-3, исследование режимов электрических 
сетей нефтяных месторождений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
 
Целью данного раздела является расчет капитальных и материальных 
вложений для проведения проектной работы «Проектирования воздушной 
линии электропередач 35кВ ПС Тагул-Пс Бкнс, и двух отходящих 
подстанций ПС 35 кВ БКНС и ПС 35 кВ Куст №17. 
Проект направлен на подключение ПС Бкнс путем строительства 
воздушной линии электропередач 35кВ ПС Тагул-ПС Бкнс протяженностью 
9 км. 
Для технико-экономического обоснования проекта проведем 
необходимые расчеты. 
1.Расчет трудовых затрат на проектирование воздушной линии 
электропередач 35кВ ПС Тагул-ПС Бкнс, и двух отходящих ПС. 
2. Расчет капитальных вложений в строительство ЛЭП и ПС. 
3. Технико-экономическое сравнение вариантов. 
 
5.1 Организация и планирование проектных работ.  
 
Для того, чтобы выполнить расчет затрат на проектирование 
воздушной линии электропередач в срок при наименьших затратах средств, 
составляется план график, в котором указывается поэтапная трудоемкость 
всех работ. После трудоемкости всех этапов, назначается число участников 
работ по этапам. 
Для определения ожидаемого значения продолжительности работ tож 
применим вариант, основанный на использование трех оценок п.9.2.1 [12]:  
                           (5.1.1
min max4
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  где  tmax- самая длительная продолжительность работ 
tmin- кратчайшая продолжительность данной работы  
tнв- наиболее возможная , по мнению экспертов продолжительность 
работы  
5.2 Состав и структура основных этапов проектирования 
воздушной линии электропередач 35кВ ПС Тагул-ПС Бкнс 
Таблица 5.2.1 Структура проектирования 
Код 
работ 
Наименование работ Потребная 
численность, 
чел. 
Продолжительность 
работ 
tmin tнв tmax tож 
А Разработка задания Руководитель 
Инженер 
1 2 3 2 
Б Сбор информации и 
изучение литературы 
Руководитель 
Инженер 
5 6 7 6 
В Анализ полученной 
информации 
Инженер 
Инженер 
конструктор 
2 3 4 3 
Г Проектирование ВЛ и 
ПС 
Инженер 7 10 12 10 
Д Расчет токов КЗ Инженер 7 8 10 8 
Е Выбор высоковольтного 
оборудования 
Руководитель 
Инженер 
2 2 3 2 
Ё Анализ выбранного 
высоковольтного 
оборудования 
Инженер 5 7 8 7 
Ж Выводы Руководитель 
Инженер 
2 2 3 2 
З Оформление отчета к 
работе 
Руководитель 
Инженер 
10 11 12 11 
И Выполнение 
графической части 
Инженер 
Инженер 
конструктор 
15 16 17 16 
К Согласование проекта Руководитель 2 3 4 3 
Итого   58 70 83 70 
 
Далее производим построение графика Ганта и графика занятости.
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Рисунок 5.2.1 График Ганта. 
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Рисунок 5.2.2. График занятости. 
 
5.3 Расчет затрат на проектирование 
 
 Рассчитываем себестоимость проделанной работы. Необходимые статьи 
затрат: 
1. Материальные затраты; 
2. Затраты на оплату труда; 
3. Отчисления в социальные фонды; 
4. Амортизационные отчисления; 
5. Прочие затраты 
6. Накладные расходы 
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Материальные затраты. 
В элементе «материальные затраты» отражается стоимость 
приобретенных материалов, которые входят в состав проекта, образуя его 
основу. 
 Материалы: 
 -бумага-1000 руб. (10 упаковок) 
 -канцтовары-1000 руб. 
Затраты на оплату труда. 
В состав затрат на оплату труда включаются: 
 1. Выплата заработной платы за фактически выполненную работу, исходя 
из сделанных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в 
соответствие с принятыми на предприятии формами и системами оплаты 
труда; 
 2. Выплаты стимулирующего характера по системам положения; 
 3. Выплата, обусловленная районным регулированием оплаты труда 
(выплаты с учетом районного коэффициента); 
 4. Оплата в соответствие с действующем законодательством очередных 
ежегодных и дополнительных отпусков; 
 5. Другие виды выплат за исключением расходов по оплате труда, 
финансируемых за счет прибыли предприятия. Организация заработной платы 
основана на тарифной системе. Тарифный фонд для бюджетных работ 
рассчитывается по единой тарифной системе. Она предусматривает 18 
разрядов. Тарифная сетка применяется для установления соотношений в 
оплате труда в зависимости от квалификации рабочего определяемой 
присвоенным разрядов. Каждому разряду соответствует определенный 
тарифный коэффициент. 
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Таблица 5.3.1 Заработная плата исполнителей  
Исполнитель Оклад, руб. 
(ЗПт) 
Плата за 
неотработанное 
время (0,1 ЗПт) 
Районный 
коэффициент 
(0,3 ЗПт) 
Месячная 
зарплата 
1 2 3 4 5 
Руководитель 30000 4800 (0,16 ЗПт) 9000 43800 
Инженер 20000 1600 (0,08 ЗПт) 6000 27600 
Инженер 
Конструктор 
16000 1600 (0,1 ЗПт) 4800 22400 
 
Районный коэффициент Томской области – 1,3. Время работы над 
проектом составит 70 дней или 2,3 месяца. 
Рассчитываем плановый фонд заработной платы руководителя, 
инженера-конструктора и инженера, выполняющих заказы по данной 
разработке, в соответствие с построенным графиком выполнения работ (рис.№ 
5.2.1). Величина планового фонда заработной платы определяется по формуле: 
                                     т д пЗП ЗП ЗП ЗП                                   (5.3.1) 
где   ЗПт – тарифный фонд заработной платы (по окладам) 
ЗПд – дополнительная заработная плата за неотработанное время (отпуск) 
                      (5.3.2) 
 ЗПп – доплата за условия работы и проживания (0,3-0,5) ЗПт, (учитывается 
поясной коэффициент и доплаты за условия работы) 
 Трук=22 день=0,71 мес. 
 Тинж.кон.=17 дней=0,54 мес. 
 Тинж.=54 дня=1,74 мес. 
(0,08 0,16)д тЗП ЗП  
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Отчисление в социальные фонды. 
Социальный налог включает в себя: обязательные отчисления по 
установленным законодательством нормам органа государственного 
социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда 
занятости и медицинского страхования от элемента «Затрат на оплату труда». 
Социальные отчисления Исо составляет 30 процента от фонда 
заработной платы (ФПЗ) п.3 [12]. 
               0,262 169260 0,3 25493,4со фИ ЗП рублей                     (5.3.3) 
 
 Амортизационные отчисления. 
 Так как оборудованием персонал будет пользоваться в дальнейшем, то 
для него рассчитаем амортизацию. 
Амортизацию рассчитываем по формуле п 3.6 [12]: 
                                      .
1 70
365
АмрС С
n
                                        (5.3.4) 
Где n=5- срок службы 
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 Таблица 5.3.2 Амортизационные отчисления 
Наименование Кол-
во 
(шт.) 
Цена, 
т.р. 
Срок 
службы 
Время 
использования 
(дней) 
Амортизация 
т.р. 
Принтер 1 4,5 5 70 0,172 
Ноутбук 3 20 5 70 2,3 
Стол 3 10 5 70 1,15 
Стул 3 5 5 70 0,57 
Итого 10 109,5 5 70 4,192 
 
Итого общие затраты на оборудование, включаемые в стоимость проектных 
работ составляют 4,192 т.р. 
 
Прочие неучтенные прямые затраты. 
 Прочие расходы составляют 10% от всех издержек. 
            
0,1 ( )
0,1 (2000 84978 25493,4 4,192) 11247,5
к ф со амПР И ЗП И U
ПР рублей
    
     
         (5.3.5) 
 
Накладные расходы. 
Накладные расходы- это расходы, связанные с производством, 
управлением и хозяйственным обслуживанием организации, которые в равной 
степени относятся ко всем разрабатываемым темам. Величина накладных 
расходов определяется как 200% от фонда заработной платы. 
Накладные расходы определяем по формуле; 
                           2 2 84978 169956фНр ЗП рублей                       (5.3.6 
5.4 Определение прибыли 
 
Определение прибыли осуществляем согласно п.5.5 [12]. 
 56 
 
 
Таблица 5.4.1 Смета затрат  
Вид затрат Затраты руб. 
Материальные затраты 2000 
Затраты на оплату труда 84978 
Отчисления в социальные фонды 25493,4 
Амортизация 4192 
Прочие расходы 11247,5 
Накладные расходы 169956 
Себестоимость 297866,9 
Прибыль (20%) 59573,38 
Договорная цена 357440,28 
  
2000 84978
25493,4 4192 11247,5 169956 297886,9 /
Мз ЗП Фсоц Амр ПР НрС С С С С С С
рублей год
        
   
                        (5.4.1)  
Договорная цена должна обеспечить получение прибыли, достаточной 
для отчисления налоговых средств и фиксированных платежей в специальные 
фонды и бюджеты разного уровня в соответствие с утвержденными 
экономическими нормативами, а также для развития предприятия-
разработчика и поощрение исполнителей. 
Величина договорной цены должна устанавливаться с учетом 
эффективности, качества и сроков исполнения разработки на уровне, 
отвечающем экономическим интересам заказчика и исполнителя. 
Если разработка носит прикладной характер, то договорная цена должна 
рассчитываться с учетом потенциального экономического эффекта у 
заказчика. 
Принимаем рентабельность 20%, прибыль: 
 57 
 
 
 
 0,2
297866,9 0,2  59573,38 .
 :
 2297866,9  59573,38 357440,28 .
б п
б
д п б
д
П С
П рублей
Договорная цена
Ц С П
Ц рублей

  


  

                              (5.4.2) 
5.5 Экономическая эффективность инвестиционных проектов 
 
Данные для расчета взяты из документа [1]. 
Таблица 5.5.1 Укрупненных стоимостных показателей строительства 35 
кВ ВЛ. 
№ 
п/п 
Наименование Кол-
во 
Ед.изм Цена за 1 
ед.изм.(тыс.руб.) 
Стоимость 
общая 
1 ВЛ 35 кВ 
(свободностоящая 2-
ух цепная , для АС до 
150 мм2 
9 км 1307 11763 
2 Стоимость подвеса 
провода  
9 км 97 873 
3 Стоимость отвода 
земли  
630 м2 0,5 315 
4 Вырубка и подготовка 
просеки 
9 км 165 1485 
5 Устройство лежнёвых 
дорог  
9 км 370 3330 
 
 При окончательном подсчете строительства ВЛ требуется учитывать 
прочие затраты в количестве 20% от стоимости ВЛ; 
 +6% - труднодоступность региона; 
 +3% - содержание службы заказчика; 
 +8% - проектно-изыскательские работы; 
 +3% - непредвиденные расходы. 
А также добавочный коэффициент усложняющий строительство на 
болотистых трассах Кусл.=1,03. 
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Итого: 
(11763 873 315 1485 3330) 1,2 1,03 21958,776 .ВЛК тыс рублей         (5.5.1)       
Таблица 5.5.2 Укрупненных стоимостных показателей строительства 35 
кВ ПС. 
№ 
п/п 
Наименование Кол-
во 
Ед.из
м 
Цена за 1 
ед.изм.(тыс.руб.) 
Стоимость 
общая 
1 ПС 35/10кВ с двумя 
трансформаторами  
2 шт 20680 41360 
2 Отвод земли ПС 35 кВ 200 м2 0,5 100 
3 Отвод земли КРУ 6-10 кВ 1000 м2 0,5 500 
4 Стоимость ячейки одного 
комплекта элегазовых 
выключателей 6-10 кВ 
4 шт 658 2632 
5 Стоимость ячейки одного 
комплекта элегазовых 
выключателей 35 кВ 
4 шт 1880 7520 
6 Стоимость ячейки 
трансформатора 
6300/35/6,3 кВ 
2 шт 2068 4136 
7 Стоимость ячейки 
трансформатора 
16000/35/10 кВ 
2 шт 3478 6956 
8 Стоимость УКРМ 4 шт 900 3600 
9 Постоянная часть затрат 
длы ПС 35 кВ 
2 шт 4700 9400 
 
 При окончательном подсчете строительства ПС требуется учитывать 
прочие затраты в количестве 25% от стоимости ВЛ; 
 +2% - временные здания и сооружения; 
 +9% - труднодоступность региона; 
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 +3% - содержание службы заказчика; 
 +8% - проектно-изыскательские работы; 
 +3% - непредвиденные расходы. 
 
(41360 100 500 2632 7520 4136 6956
3600 9400) 1,25 95255 .
ПСК
тыс рублей
      
   
  
Капитальные вложения в проект: 
 
0,357440 21958,776 95255 117214,26 .
К Кпр Клэп Кпс
К тыс рублей
  
   
               (5.5.2) 
Экономическую эффективность проекта мы не можем посчитать так как, 
подстанция и воздушная линия электропередач строиться для собственных 
нужд и с целью увеличения добычи нефти. Вся прибыль будет вычисляться 
исходя из количества добытой нефти и ее стоимости на рынке. 
5.6 Технико-экономическое сравнение 
 
При расчете сечения провода для проектируемых подстанций, было 
выявлено что по экономической плотности тока подходят провода АС 70/11 и 
АС 120/19. Однако стоимость провода большего сечения значительно 
отличается от стоимости провода АС 70/19. Для окончательного выбора 
провода проведем расчет обоих вариантов, из расчета стоимости потерь на 
передачу электроэнергии. Стоимость строительства ВЛ электропередач для 
обоих проводов отличается не значительно, ей будем пренебрегать. 
Вариант 1: используем провод АС 120/19: 
Характеристики провода:  r0=0,244 ом*км, х0=0,414 ом*км 
Длинна провода исходя из расчета ВЛ 9,26 км. 
Стоимость АС 120/19=86 руб/м 
Общая стоимость:  
                    120/19 9260 86 796300АСС рублей                            (5.6.1) 
Передаваемая по линии мощность и потери активной мощности (из 
расчета установившегося режима в ПК RastrWin-3): 
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Рmax=7,5 Мвт ∆P=0,1 Мвт 
Средневзвешенное время использование наибольшей нагрузки: 
Тmax.ср.вз.=5500 ч 
Количество передаваемой энергии за год: 
                 max max 7,5 5500 41250 . /годW P T тыс кВт ч год                     (5.6.2) 
Время максимальных потерь: 
          (5.6.3) 
Годовые потери электроэнергии: 
          120/19 max 0,1 3979,458 397945годАСW P кВт ч                  (5.6.4) 
Стоимость годовых потерь электроэнергии: 
            . 120/19 397945 2,5 994862,5Пот годАСС рублей                        (5.6.5) 
Вариант 2: используем провод АС 70/11: 
Характеристики провода – r0=0,422 ом*км, х0=0,432 ом*км 
Длинна провода исходя из расчета ВЛ 9,26 км. 
Стоимость АС 70/11=46 руб/м 
Общая стоимость:  
                      70/19 9260 46 425960АСС рублей                                  (5.6.7) 
Передаваемая по линии мощность и потери активной мощности (из 
расчета установившегося режима в ПК RastrWin-3): 
Рmax=7,5 Мвт ∆P=0,2 Мвт 
Средневзвешенное время использование наибольшей нагрузки: 
Тmax.ср.вз.=5500 ч 
Количество передаваемой энергии за год: 
                  max max 7,5 5500 41250 . /годW P T тыс кВт ч год                     (5.6.8) 
4 2
max(0,124 10 ) 8760 3979,458T ч
    
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Время максимальных потерь: 
                      
4 2
max(0,124 10 ) 8760 3979,458T ч
                               (5.6.9) 
Годовые потери электроэнергии: 
 70/11 max 0,2 3979,458 795800годАСW P кВт ч год                       (5.6.10) 
Стоимость годовых потерь электроэнергии: 
 . 70/11 795800 2,5 1989500Пот годАСС рублей                                         (5.6.11) 
Сравним оба варианта: по приведённым затратам   
                                         ПР НЗ Е К И                                                   (5.6.12) 
 
120
70
120 70
0,12 796300 994862,5 1090418,5 /
0,12 42596 1989500 2040615,2 /
ПР АС
ПР АС
ПР АС ПР АС
З рублей год
З рублей год
З З


 
   
   

  
Исходя из проделанных вычислений, можно утверждать, что первый 
вариант предпочтительней. Несмотря на более высокую стоимость провода 
АС 120/19 (на 370340 рублей дороже АС 70/11) , при его установке стоимость 
годовых потерь электроэнергии составляет 994862,5 рубля (что меньше 
стоимости годовых потерь с проводом АС 70/11 на 994862,5 рублей). 
Использование провода АС 120/19 окупает себя примерно за 4,5 месяца. 
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5.7 Вывод по разделу 
 
В ходе выполнения расчетов были рассчитаны капитальные и 
материальные вложений для проведения научно-исследовательской работы по 
«Проектирования воздушной линии электропередач 35кВ ПС Тагул-Пс Бкнс, 
и двух отходящих подстанций ПС 35 кВ БКНС и ПС 35 кВ Куст №17, а также 
общие капитальные вложения в строительство проектируемых объектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
